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Postojeci
GRP i KPMO

NAPOMENA:

- Postojeca vanjska rasvjeta nije u funkciji i
istu je potrebno kablirati i spojiti na GRP
pod javnu rasvjetu sa zasebnim mjerenjem
i automatikom.

- Iz GRP-a Ce se napajati servisni ormarici sa uti¢nicama.
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